
Centralizator pachete de lucru AUTOMATIZARI; preventive TS 5 pachete

Nr. 

crt.
Nr. activ itati Denumire activ itati

Can

t

Timp ore 

om/pachet
Tarif orar

Valoare 

pachet,

RON

Efectuat curatenia exterioara a componetelor sistemului si a echipamentului.

Scuturat de praf filtrele instalate la v entilatoarele dulapurilor.

Se v erifica functionarea climatizarii

Verifica functionarea v entilatorului din dulap

Verifica starea LED-urilor de pe CPU-ri

Se v erifica bateriile

Se v erifica sursele de alimentare existente

Fara tensiune de alimentare se v or conecta cuplu- cartela

Curatenia exterioara a componetelor sistemului si a echipamentului.

Verificarea performantelor sistemului de iluminat si v entilare ale dulapului 

precum si a elementelor structurale

Testul functional pentru v entilarea si iluminarea dulapurilor sistemului.

Verificarea conexiunilor si a  cablului PROFIBUS  de legatura cu MMCS.

Curatenia exterioara a componetelor sistemului si a echipamentului.

Verificarea performantelor sistemului de iluminat si v entilare ale dulapului 

precum si a elementelor structurale

Testul functional pentru v entilarea si iluminarea dulapurilor sistemului.

Verificarea conexiunilor si a  cablului PROFIBUS  de legatura cu MMCS.

Verificarea  conexiunilor, stadiul niv elului de incarcare, mentinerea 

conditiilor de temeperatura si umiditate conform prescriptiilor, curatat de 

depunerile de praf.

Verificat semnalizarile la pupitrul de comanda.

Verificarea softului instalat in UP (se v or v erifica doar parametrii setati)

Verificare comutare intre surse PLC si UPS.

Punere in functiune.

Verificarea  conexiunilor, stadiul niv elului de incarcare, mentinerea 

conditiilor de temeperatura si umiditate conform prescriptiilor, curatat de 

depunerile de praf.

Verificat semnalizarile la pupitrul de comanda.
Verificarea softului instalat in UPS.P (se v or v erifica doar parametrii setati)

Verificare comutare intre surse MCP si UPS.

Punere in functiune.
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